
AXPK-4x240, L=210m
no ISS 1. sekcijas
vietas 1-FU5
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1-2

1-3

SS-3
El. komutācijas sadalne

Pu=203kW
Iu=315A
Pa=141kW
Ia=220A
du%=3.04%
Ik3=5.1kA
Ik1=2.4kA

Piezīmes:

1) Uzstādīt atbilstoša gabarīta v/a sadalni metāla korpusā IP44.
Individuālas komplektācijas ar slēdzeni.
2) Sadalnes slodzes pārslēdžu rokturus iznest uz sadalnes durvīm
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SIA

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

SS-3 sadalnes shēma
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Elektroapgādes tīkli papildus jaudas
nodrošināsanai perspektīvajām medicīnas iekārtām.
"Latvijas Onkoloģijas centrs" Hipokrāta ielā 4, Rīgā
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